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ISOMETER® isoRW685W-D(-B)
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ISOMETER® isoRW685W-D(-B)
Isolationsiiberwachungsgerit
Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Handbuch!

Kurzanleitung fiir folgende Gerdte

ISOMETER® isoRW685W-D(-B)
Insulation monitoring device
This quick-start guide does not replace the manual!

Quick-start guide for the following devices

Typ/Type Versorgungsspannung Us/ Supply voltage U Art.-Nr./ Art.-No. Handbuch Nr./ Manual No.
isoRW685W-D ) B91067012W D00178
- AC24...240V via A1/+, A2/— (50...400 Hz)
isoRW685W-D-B B91067022W D00419
Zubehor
Bezeichnung Description Art.-Nr./ Art.-No.
is0685 Mechanisches Zubehdr bestehend aus: i50685 Mechanical accessories comprising:
) ; o B91067903
Klemmenabdeckung und 2 Montageclips terminal cover and 2 mounting clips
is0685 Stecker-Kit Schraubklemmen 150685 plug kit, screw terminals B91067901
i50685 Stecker-Kit Push-in mit Federklemmen 150685 plug kit, with push-wire terminals B91067902

Lieferumfang
+ isoRW685W-D(-B)
« Klemmenabdeckung,
Montageclips (x2),
Schraubklemmen

[o]5 8
Handbuch
D00178

D00419

« Sicherheitshinweise
+ Kurzanleitung

BestimmungsgemaiBe Verwendung

Das ISOMETER® isoRW685W-D-x liberwacht den
Isolationswiderstand von ungeerdeten AC/DC-Haupt-
stromkreisen (IT-Systemen) mit Netznennspannungen
von AC0...690 V oder DC0...1000 V.

Die in AC/DC-Systemen vorhandenen gleichstrom-
gespeisten Komponenten haben keinen Einfluss auf das
Ansprechverhalten. Durch die separate Versorgungs-
spannung ist auch die Uberwachung eines spannungs-
losen Systems moglich. Die maximal zuldssige Netz-
ableitkapazitat betrdagt abhangig vom anwendungs-
spezifischen Profil bis zu 1000 uF.

Sicherheitshinweise

GeraHr! Elektrischer Schlag! An den Klemmen
liegt eine hohe Spannung an, die bei direkter
Bertihrung lebensgefdhrlich ist. Nehmen Sie das
Gerdt nur mit montierten und eingerasteten
Klemmenabdeckungen in Betrieb. Ist das Gerdt
mit den Klemmen L1/+, L2, L3/- an ein betriebsbe-
dingt spannungsfiihrendes IT-System angeschlos-
sen, diirfen die Klemmen KE und E nicht vom
Schutzleiter (PE) getrennt werden.

Scope of delivery
« isoRW685W-D(-B)
« Terminal cover,
Mountig clips (x2),
push-wire terminals

. Safety instructions
+ Quick-start

D00178

D00419

Intended use

The ISOMETER® isoRW685W-D-x monitors the insulation
resistance of unearthed AC/DC main circuits (IT systems)
with mains voltages of AC0...690 V orDC 0...1000 V.

DC components existing in AC/DC systems do not influ-
ence the operating characteristics. A separate supply
voltage allows de-energised systems to be monitored.
The maximum permissible system leakage capacitance
is 1000 pyF and is dependent on the application-specific
profile.

Safety instructions

A\

Danaer! Electric shock! The terminals carry high
voltage and direct contact with these terminals
will likely result in electrocution. Make sure the
terminal covers are properly mounted and clicked
in before putting the device into operation. If the
terminals L1/+, L2, L3/- of the device are connect-
ed to a live IT system, the terminals E and KE must
not be disconnected from the protective conduc-
tor (PE).
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ISOMETER® isoRW685W-D(-B)

VorsicHt! Sachschaden durch unsachgemdif3e
Installation! Die Anlage kann Schaden nehmen,
wenn Sie in einem leitend verbundenen System mehr
als ein Isolationsiiberwachungsgerdt anschlielen.
Sind mehrere Gerdte angeschlossen, funktioniert das
Gerdt nicht und meldet keine Isolationsfehler.
Schlieen Sie in jedem leitend verbundenen System
nur ein Isolationsiiberwachungsgerdt an.

VorsicHt! Trennung vom IT-System! Bei Isolations-
und Spannungspriifungen an der Anlage muss das
Isolationsiiberwachungsgerdt fiir die Dauer der
Priifung vom IT-System getrennt sein. Andernfalls
kann das Gerdt Schaden nehmen.

Caution! Damage to property due to incorrect
installation! There should only be one insulation
monitoring device per conductively connected in-
stallation. Damage to the installation may result if
several insulation monitoring devices are connect-
ed. In addition, the device will not function and
will not report an insulation fault if more than one
insulation monitoring device is connected.

Caurtion! Disconnect from the IT system! The
insulation monitoring device must be disconnect-
ed from the IT system before insulation or voltage
tests at the installation and must remain so for the
duration of the test. Otherwise the device may be
damaged.

Dimensions

108

110 20 mmI

93

(]
0mm 0mm
e e
(]

- T

MafBangabe in mm

Dimensions in mm

i DIN EN 45545-2:2016 beachten! Betrdigt der Observe DIN EN 45545-2:2016! If the distance to
Abstand zu benachbarten Komponenten, die neighbouring components that do not meet the
nicht die Anforderung der Norm DIN EN 45545-2 requirement of the standard DIN EN 45545-2,
erfiillen, sind diese als gruppiert zu betrachten. they are to be considered as grouped.
Montage Mounting
2. ; 72 i
i E2 e —

iy
——=cv=.>cv=2 N

t 4 3.
Clickt
Option,W"

i 100

1 xClicki o IEH -
j 54

Montage auf Hutschiene / DIN rail mounting

Schraubbefestigung /Screw mounting
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Anschlussbild Wiring diagram
3(N)AC L1 DC
U, L2 TUn
L3
N
______ e s EEE S O o
I
|
I *
yn >690V
o =] o =>F2A
L1 Connect IT-System
_ i o 2 AGH 0
________ —.
1 1
-—— - AGHxxx
T_ T [ — U (IT-System)
U >
[ 2 Uy (isoxx685...)
| i
L3)- [keTE ] A1/
Anschluss Connection

Verdrahten Sie das Gerat gemal3 Anschlussplan. Beach-
ten Sie dabei die technischen Daten. Montieren Sie nach
dem Anschluss die obere und die untere mitgelieferte
Klemmenabdeckung!

WarnunG! Verletzungen, Brdinde und Sach-
schdden durch Kurzchluss! Entsprechend DIN
VDE 0100-430 kénnen Sie auf Einrichtungen zum
Schutz bei Kurzschluss fiir die Ankopplung der
Klemmen L1/+, L2, L3/— an das zu (iberwachende
IT-System verzichten, wenn die Leitung oder das
Kabel so ausgefiihrt ist, dass die Kurzschlussgefahr
auf ein Mindestmal3 beschrdnkt ist. Achten Sie auf
kurz- und erdschlussfeste Verlegung.

Legende zu den Anschlussbildern

Wire up the device according to the wiring diagram
taking account of the technical data. After connecting
the device, install the enclosed upper and lower terminal

cover!

WarninG! Injury, fire and damage to property
due to a short circuit! When coupling the termi-
nals L1/+, L2, L3/- to the IT system < 690 V to be
monitored, devices for protection against a
short-circuit can be omitted according to IEC
60364-4-43:2008 or DIN VDE 0100430 if the wiring
is carried out in such a way as to reduce the risk of
a short-circuit to a minimum. Pay attention to
short-circuit proof and earth-fault proof wiring.

Legend to the wiring diagrams

Anschliisse Klemme/Terminal Connection
Stromversorgung, Us=24...240V (50...400Hz) A1/+ A2/—** Power supply, Us =24...240V (50...400 Hz)
Anschliisse an das zu iiberwachende Netz L1/+,12,13/- Connections to the system to be monitored
AC,0...690V AC,0...690V
AC,0...600V fiir UL-Anwendungen AC,0...600V fiir UL applications
DC,0...1000V DG, 0...1000V
Anschluss an Erde KE, E Connection to ground
Konfigurierbare digitale Eingange (z. B. Test, Reset, ...) 11...13 (X1) Configurable digital inputs (e.g. Test, Reset,...)
Serielle Schnittstelle RS-485 (BS-Bus) A, B (X1) Serial interface RS-485 (BS bus)

4
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ISOMETER® isoRW685W-D(-B)

m @ @
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(KEJCE]

[R]

OFF

R
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iy

x1

LA

Em [R] [][2](t4]2(z2][24]

deactivate I\ Rs485
device |
active active
high low
TEST RESET

ammeter

voltmeter

Anschliisse Klemme/Terminal Connection
Versorgyngsspannung der Ein- und Ausgange |, Q und M. +(X1) Supply voltage of the inputs and outputs |, Q and M.
Elektr. Uberlastschutz. Autom. Abschaltung bei Kurzschluss und Electrical overload protection. Automatic shutdown in the event
Transiente (riicksetzhar) of a short circuit and transient (resettable).
Bei Versorgung iiber ein externes 24-V-Netzteil diirfen A1/+, If supply is via an external 24V source, then A1/+, A2/— must
A2/—nicht angeschlossen werden. not be connected.
Konfigurierbarer digitaler Ausgang Q1,Q2 (X1) Configurable digital output
Konfigurierbarer analoger Ausgang (z. B. Messinstrument) M+ (X1) Configurable analogue output (e.g. measuring instrument)
Bezugspotential Masse L (X1) Reference potential ground
Ethernet-Anschluss, Webserver, Modbus, [P RJ45 (ETH) Ethernet connector, webserver, modbus, [P
Terminierung fiir den BS-Bus R Termination for the BS bus
Relais 1 11,12,14 Relay 1
Relais 2 21,22,24 Relay 2

1.

2. Versorgungsspannung fiir ISOMETER® zuschalten.

. Inbetriebnahme-Assistent ausfiihren und die gefor- 3.
derten Einstellungen durchfiihren. Bei einer erneuten
Inbetriebnahme konnen Sie ihn manuell Gber das

** | eitungsschutz vorsehen! Gemdf der DIN VDE i
0700-430 ist bei der Versorgungsspannung ein

Leitungsschutz vorzusehen.

nbetriebnahme des Gerits

das zu Uberwachende Netz.

Geratemenu aufrufen.

Prifen auf korrekten Anschluss des ISOMETER®s an

** Provide line protection! According to DIN VDE
0700-430, a line protection shall be provided for
the supply voltage

Commissioning of the device

1. Check that the ISOMETER?® is properly connected to

the system to be monitored.

2. Connect the supply voltage to the ISOMETER®.
Execute the commissioning wizard and carry out the
required settings. For recommissioning, the commis-
sioning wizard can be opened manually via the de-

vice menu.
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. Das Gerét fuhrt einen vierstufigen Selbsttest durch.
Die Alarmrelais werden dabei nicht gepriift. Danach
erscheint im Display der ermittelte Isolationswider-

4. The device carries out a self test in four steps. The

stand. Liegt er Uber den in der untersten Zeile einge-

blendeten Ansprechwerten, wird zusatzlich die Mel-
dung ,OK" angezeigt. Wird wahrend des Selbsttests
ein Fehler erkannt, erscheint im Display eine Fehler-
meldung.

. Funktion mit einem echten Isolationsfehler prifen.

Das ISOMETER?® ist am Uiberwachten Netz, z. B. mit einem

daflir geeigneten Widerstand gegen Erde zu priifen.

Die Relais sind abgefallen, bis der Inbetrieb-

nahme-Assistent abgeschlossen ist.

Tasten des Bedienfelds fiir Inbetriebnahme

alarm relays are not checked during this test. After
completion of the test, the measured insulation re-
sistance is shown on the display. If the value exceeds
the response values indicated in the lowest line of
the display, the message “OK” will additionally be
displayed. If a fault is detected during the self test, a
fault message will appear on the display.

. Check the function using a genuine insulation fault.

Check the ISOMETER® in the system being moni-
tored, e.g. using a suitable resistor against earth.

The relays are de-energised, until the commission-
ing process is finished.

Keys of the control panel for commissioning

Menii starten. MENU Start the menu.

1x Bedienschritt verwerfen, zuriick; ESC 1x Escape from the operating step, back;

>1x Inbetriebnahme-Assistent abbrechen. >1x Stop commissioning wizard.

Eingabe bestatigen OK Confirm entry.

Aufwartstaste: Im Menii aufwarts bewegen; Wert erhghen. A UP button: move up in the menu; increase value.
Abwartstaste: Im Menii abwarts bewegen; Wert verringern. v DOWN button: move down in the menu; decrease value.
Taste nach links: Im Menii zuriick -> Parameter auswahlen < Left arrow button: back in the menu; select a section.
Taste nach rechts: Im Menii vorwarts -> Parameter auswahlen > Right arrow button: go to the next menu; select a section.

Schritte zur Inbetriebnahme

Steps for commissioning

Select > Set > Select
Language Date and time System type
AV <>AvV AV
O Deutsch —A O DC
@ English 17.02.2020 O AC
O Francais @ 3AC
O ..

>

O Power circuit

QO Control circuit
O Generator

O High capacitance
@ Inverter >10Hz
QO Inverter <10Hz
(O Customized

Set Set
Select > >
Al Response value Response value
pronie for Alarm 1 for Alarm 2
AV AV AV

Automatischer oder manueller Test

Automatic or manual test

TEST Insulation fault IT-System
v/ Measurement
\/ Coupling A 0Q oK
—————— > \/ Earth connection | == =3» g j— o 120 kQ
\ Outputs
ool = il =—
100%
R(an) 40kQ /10kQ R(an) 40kQ /10kQ

Das Profil ,Leistungskreise” ist fiir IT-Systeme vor-
eingestellt. Eine Beschreibung der anderen Profile

finden Sie im Handbuch.

The profile “Power circuits” is suitable for IT sys-
tems. For a description of the other profiles refer to
the manual.
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ISOMETER® isoRW685W-D(-B)

Werkseinstellungen

Ansprechwerte

Ansprechwert R,y (Alarm 1) 40 kQ
Ansprechwert Ry, (Alarm 2) 10kQ
Fehlerspeicher aus
Ankoppeliiberwachung ein
Gerateprofil Leistungskreise
Art des zu iiberwachenden Netzes

Netzform 3AC
Zeitverhalten

Anlaufverzégerung taau 0s
Schaltglieder

Relais 1

Arbeitsweise Ruhestrom (N/C)
Funktion 1 Iso. Alarm 1
Funktion 2 aus
Funktion 3 Anschlussfehler
Relais 2

Arbeitsweise Ruhestrom (N/C)
Funktion 1 Iso. Alarm 2
Funktion 2 Geratefehler
Funktion 3 Anschlussfehler
Schnittstellen

IP-Adresse manuell 192.168.0.5
Netzmaske 255.255.255.0
Gerateadresse BS-Bus 1
Sonstiges

Sprache Deutsch
Inbetriebnahmeassistent an
Technische Daten

Isolationskoordination (IEC 60664-1/1EC 60664-3)
Bemessungsspannung 1000V

Uberspannungskategorie (ovQ) 1]
Bemessungs-StoBspannung (IEC 60664-1)
Bemessungsisolationsspannung (IEC 60664-1)

Spannungspriifung, Stiickpriifung (IEC61010-1)

Versorgungsspannung

Versorgung iiber A1/+, A2/—
Versorgungsspannungsbereich vom Us.............cuuuunnens AC/DC24...240V
Toleranz von U —30...+15%
Frequenzbereich von U DG, 50...400 Hz

Uberwachtes IT-System

Netznennspannungsbereich U, offline

Schaltvermdgen interne Netztrennschalter ......AC0...690 V, DCO...1000 V
AC/DCO...600 V (fiir UL Anwendungen)

Ansprechwerte
Ansprechwert R,y (Alarm 1) 1kQ...10 MQ
Ansprechwert R,y (Alarm 2) 1kQ...10MQ

Factory settings
Response values

Response value R,y (Alarm 1) 40 kQ
Response value Rin, (Alarm 2) 10kQ
Fault memory off
Coupling monitoring on
Device profile Power circuits
Type of system to be monitored

System type 3AC
Time response

Start-up delay tsn 0s
Switching elements

Relay 1

Operating principle N/C operation
Function 1 Ins. Alarm 1
Function 2 off
Function 3 Connection fault
Relay 2

Operating principle N/C operation
Function 1 Ins. Alarm 1
Function 2 Device fault
Function 3 Connection fault
Interfaces

[P adress. manual 192.168.0.5
Network mask 255.255.255.0
Adress BS bus 1
Other

Language German
Commissioning wizard on

Technical data
Insulation co-ordination (IEC 60664-1/IEC 60664-3)

Rated voltge 1000V
Overvoltage category (0VC) 1l
Rated impulse voltage (IEC 60664-1) 8kV
Rated insulation voltage (IEC 60664-1) 1000V
Voltage test, routine test (IEC61010-1).....vvvvvveerevemssmmmmnsmsreserenenns AC2.2kV
Supply voltage
Supply via A1/+, A2/—
Supply voltage range of Us............eeeueeeuuuuueuemeesmnnnenens AC/DC24...240V
Tolerance of U. —=30...4+15%
Frequency range of U. DG, 50...400 Hz
IT system being monitored
Nominal system voltage range U, offline

Circuit capacity internal mains switch............... ACO0...690V,DCO...1000V
AC/DCO...600 V (for UL applications)

Response values
Response value Ry, (Alarm 1)
Response value Ry, (Alarm 2)

1kQ...10 MQ
1kQ...10 MQ

isoRW685W-D-x_D00419_03_Q_DEEN/03.2024 7



Messkreis

MessSpannUuNG Un......ccceeeeeemermmmeseseserenenns profilabhéngig, +10'V, £50V
Messstrom /, <403 pA
Innenwiderstand R, Z, >124kQ
Zuldssige Fremdgleichspannung Usg ........ceeeeeeeeevenmmnsssescseesneens <1200V

Zuldssige Netzableitkapazitdt C.

profilabhéngig, 0...1000 pF

Schaltglieder

Kontaktdaten nach IEC 60947-5-1

Gebrauchskategorie...............cou.. AC-13/AC-14/DC-12/DC-12/DC-12
Bemessungsbetriebsspg ..230V/230V/24V/110V/220V
Bemessungsbetriebsstrom ... 5A/3A/1A/02A/0,1A
Bemessungsisolationsspannung <2000 m NN ... ..250V
Bemessungsisolationsspannung <3000 m NN . 160V
Minimale Kontaktbelastbarkeit . ..1mA bei AC/DC=10V

Sonstiges

EMV IEC61326-2-4
DIN EN 50121-3-2

Schutzart Einbauten (DIN EN 60529) 1P40

Schutzart Klemmen (DIN EN 60529) P20

Das ISOMETER® isoRW685W-D(-B) wurde unter Beachtung folgender

Norm entwickelt: DIN EN 61557-8
DIN EN 50155
........................... DIN EN 45545-2:2016, Cert. 1436.GR.20210803.112252

EU-Konformitatserklarung

Der vollstandige Text der EU-Konformitats-
erklarung ist tiber den QR-Code verfiigbar:

UKCA-Konformitatserklarung

Der vollstandige Text der UKCA-Konformitats-
erklarung ist Uber den QR-Code verfuigbar:

V%, BENDER

Measuring circuit

Measuring voltage Un......ooooeeeeerereeeveeens profile dependent, +10 V, £50 V
Measuring current / <403 pA
Internal resistance R, Z 124kQ
Permissible extraneous DC VOItage Usg..........euuummrererererevreennenenes <1200V

Permissible system leakage capacitance (.
dependent on the profile, 0...1000 pF

Switching elements
Contact data acc. to IEC 60947-5-1

Utilisation category.............cccceev AC-13/AC-14/DC-12/DC-12/DC-12
Rated operational voltage .... 230V/230V/24V/110V/220V
Rated operational current 5A/3A/TA/02A/0.1A

Rated insulation voltage <2000 m NN 250V
Rated insulation voltage <3000 m NN .

Minimum contact rating...

Other

EMC IEC61326-2-4
DIN EN 50121-3-2
Degree of protection, built-in components (DIN EN 60529)..
Degree of protection, terminals (DIN EN 60529)
The ISOMETER® has been developed in compliance with the following
standards: DIN EN 61557-8
DIN EN 50155
........................... DIN EN 45545-2:2016, Cert. 1436.GR.20210803.112252

AImAatA(/DC=10V

EU Declaration of Conformity

The full text of the EU Declaration of Confor-
mity is available via the QR Code:

UKCA Declaration of Conformity

The full text of the UK Declaration of Conform-
ity is available via the QR Code:

ceds @
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